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Powierzchnia (wysokoéé
Lp. | Pomieszczenie | Posadzka |pomieszczenia powyzej 2,20 m)
[m?]
. Plyti
0.1 Wiatrotap ceramiczne 9.26
i Plytki
0.2 | Komunikacja ceramiczne 47.01
. Plytki
03 Pralnia ceramiczne 4.88
] Plytki
04 Kottownia ceramiczne 8.13
05 | tazienka Plytd 436
ceramiczne
Pokgj
0.6 | terapeutyczny/ |  Panele 13.19
goscinny
Pokgj cichej
0.7 nauki Panele 12.83
08 Pokéj nr 1 Panele 14.61
0.9 Pokéj nr2 Panele 13.19
010 | Lazienka Plytd 6.21
ceramiczne
0.11 Pokéj nr 3 Panele 13.19
. Plytki
0.12 tazienka ceramiczne 3.68
0.13 Pokéj nr4 Panele 11.83
0.14 |Aneks kuchenny|  Panele 5.18
015 | Komunikacja | Pt 6.50
ceramiczne
0.16 |Aneks kuchenny| Panele 5.18
017 Pokéj nr 5 Panele 11.83
) Plytki
0.18 tazienka ceramiczne 3.68
0.19 Pokéj nr6 Panele 13.19
020 | Lazienka Plytd 6.21
ceramiczne
0.21 Pokéj nr 7 Panele 13.19
022 | Pokéjnr8 Panele 14.61
Plytki
Mi
0.23 lagazyn czysty ceramiczne 6.08
Pomieszczenie
na sprzet Plytki
0.24 porzadkowy i | ceramiczne 6.08
magazyn brudny
tazienka Phytki
0.25 Niepelnosprawni| ceramiczne 7.03
0.26 wc Plytd 1.81
ceramiczne
Magazyn .
0.27 mrozonek i _ugr_ 5.33
produktéw ceramiczne
ol Plytki
0.28 | Salon z jadalnig ceramiczne 41.85
029 |  Kuchnia Plytd 16.72
ceramiczne
Magazyn
warzyw i ich Plytki
030 obrdbki i ceramiczne 7.50
dezynfekcja jaj
Powierzchnia uzytkowa - razem 334.34

Powierzchnia zabudowy: 399,74 m?

RZUT PARTERU
SKALA 1:100












































































INSTALACJA WODOCIAGOWA
SKALA 1:100

Dol
LEGENDA: nstalacjl wody p.poZ.
|
........ - Instalacja wody zimnej o
|
........... - Instalacja wody ppoz >
- . r..n_.-—-a- (e& n_-ﬂ?_ Do instalacji wody uZytkowej |
|
........... - Instalacja wody cyrkulacyjnej N et B S e IS s
[@P2s] - Hydrant wewnetrzny dn25 z
weiem pétsztywnym Zawoér odeinajacy dn32
1 - Koclot na paliwo state Q EKO Waodomierz M50-gwint
o mocy 30 kW Zawor odcinajgcy dn32
2 - Rozdziel 3-obwodowy Filtr sko$ny dn32
Zawor antyskazeniowy dn32
3 - Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 300 litréw
b - Kanat nawiewny 200200 typu 7' Zawdr odeinajacy dn32
Zawor pierszenstwa dn32
Powierzchnia (wysokoéé
Lp. |Pomieszczenie | Posadzka |pomieszczenia powyzej 2,20 m)
[m?]
04 | Wiaomp | PHK 9.26
0.2 | Komunikacja om_.MN“”_.N:m 47.01
03 | Prana | "YW 488
04 | Kotownia | POM 8.13
0.5 tazienka nmhkm_m_.nsm 4.36
Pokéj
0.6 | terapeutyczny/ Panele 13.19
goscinny
g7 | Pokeicichd | poele 12.83
nauki
0.8 Pokéj nr 1 Panele 14.61
09 Pokéj nr2 Panele 13.19
| 010 | tazienka | P 6.21
|
f 0.11| Pokgjnr3 Panele 13.19
|
I
| . Plytki
|
| | 0.12 tazienka ceramiczne 3.68
I
\ ! 0.13 | Pokdjnr4 Panele 11.83
I
” | 0.14 |Aneks kuchenny|  Panele 5.18
I
! I 0.15 | Komunikacja Plytid 6.50
| - - @ | ceramiczne
! MM m [ | 0.16 |Aneks kuchenny|  Panele 5.18
I
I
| wgrew. | 0.17 Pokéj nr5 Panele 11.83
I
I
W X i
! Wﬁ | 018 | tazienka | PO 368
I
|
, @ LK 018 | Pokéjnré Panele 13.19
| -t | .
I | 0.20 tazienka omhkm_m_nsm 6.21
| \ / lIE | j
| _ , 0.21 Pokéj nr7 Panele 13.19
-
I M= ’
| @ ! 0.22 Pokéj nr8 Panele 14.61
I .
! | 0.23 |Magazyn czysty nm«MN“_M_N_..m 6.08
! \“_' Pomieszczenie
m._ 7 , 29.73 m* | Kostka betonowa 024 na sprzet Plytki 6.08
| \ - porzadkowyi | ceramiczne :
E | magazyn brudny
, tazienka Plytki
2 w.graw. | 0.25 Niepelnosprawni| ceramiczne 7.03
warav. 4@ x | Ptytki
16 x E \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ . 026 we ceramiczne 1.81
Y Magazyn .
s 0.27 | mrozoneki Plytki 5.33
sz produktow | Ceramiczne
I L I P Plytki
N \ 0.28 (Salon z jadalnig ceramiczne 41.85
LT ] m . ! 029 |  Kuchnia SMNW_E,. 16.72
|
i | aroyw
wal ii Pytki
. ! 0.30 obrébki i ceramiczne 7.50
4 m ! dezynfekcja jaj
7
I
4 m | Powierzchnia uzytkowa - razem 334.34
7
.
. H] |
7
m& | Powierzchnia zabudowy: 388,74 m?
|
I
I
16x |
16x |
16x20 |
[p-weraw— — — I
-+d ﬁ@ w.graw. |
N |
N I
N
R I
I
> |
N
AN |
N I
| .
| PLACOWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA Nr rys
_ | ZALNO, DZIALKA O NR EWID. 74/21 81
EODODN | | T R ] S 1 E T
N . Inwestor | POWAT TUCHOLSKI Data
S m <) Adres | 89-500 TUCHOLA, UL. POCZTOWA 7 03.10.2017
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ o |
i
> 9
25 = Tytul INSTALACJA WODOCIAGOWA Skala 1:100
m 3 rysunku
m m Projektamt | * mgr in2. Sebastian Gwamy MW\ - ..\.u\
2L S| Spegainost | Instalacyjna e i 0
2Q g| Mopcbod | POM/0287/PBS/5 L
= | Serawdzajacy mgr inz. Jakub Gorlik
® | spegainost | "~ Instalacyjna T & \
Nr upr.bud. | POM/D052/PWOS/10 |




INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1:100

PVC@110
PV PVC2110

w.mi J.E EE‘:O

T

K LEGENDA:
| I
! ” —— - Przewdd instalagji kan.sanitarnej
, \ &9 - Proj. pion kan.sanitarnej
I
| ! 1 - Kociot na paliwo state Q EKO
! , o mocy 30 kW
! ” 2 - Rozdzielacz 3-obwodowy
! | 3 - Zasobnik c.w.u. o pojemnogci 300 litréw
” | & - Kanat :ntm.é 200x200 nsnc Z Powierzchnia (wysokos¢
| | Lp. | Pomieszczenie | Posadzka |pomieszczenia powyzej 2,20 m)
[m?]
I ! -
| | 04 | Wiatolmp | PWK 9.26
I I -
| | _/ 0.2 | Komunikacja Piytid 47.01
ceramiczne
! ﬂ 03 |  Prainia Plytd 4.88
| ceramiczne
| I )
, \ 04 | Kotiownia Plytd 8.13
ceramiczne
| ! :
| | 0.5 tazienka omh-ﬂ“w_n:m 4.36
\ | Pokéj
, | 0.6 | terapeutyczny/ Panele 13.19
| | goscinny
| ! Pokdj cichej
\ | 0.7 nauki Panele 12.83
| I
| | 0.8 Poko6j nr 1 Panele 14.61
| I
[ , 0.9 | Pokgjnr2 Panele 13.19
| I
! , ) Plytki
, wamec WM _ , H_ S Wm | 0.10 Lazienka ceramiczne 6.21
pveonig] | e . \,/ N , 7 wmedh. PVC2110 _
, . . - | ~ 0.11| Pokéjnr3 Panele 13.19
I
| b —— P | , L -t 2 | i
| A — 0.12 tazienka . 3.68
| » B | B s | ceramiczne
I 4
, 5 vm 25 S S2 5 ! 013 | Pokéimr4 | Panele 1183
- [TEC | : Og]
- | L o
| 2 = B | 0.14 |Aneks kuchenny| Panele 518
03] , oz |
” = ' N ! 7’ ' l ! 0.15 | Komunikacja Piytd 6.50
, @ R I L - @ \ i ceramiczne )
\ . ” B | 0.16 |Aneks kuchenny| Panele 5.18
| A wv I
| w.graw. | wraw. | 0.17 Paokaj nr& Panele 11.83
I
| W A W.i . ! i
| , | 0.18 | tazienka Plytd 3.68
, , , ceramiczne
, =i @ [ @ LB 019 | Pokéjnré Panele 13.19
I
| = L | N
, & , | 020 | tezienka | PWK 621
\ | /
0.22 |
” S | 7 (2] , 021 Pokgjm7 | Panele 13.19
L g \ .
[ @ | @ , 022 | Pokéjnr8 Panele 14.61
I ! -
| ” | | 0.23 |Magazyn czysty amh”m“”_u:m 6.08
I Teres
, | | Z.73 | Kostka bekcnowa Pomieszczerie .
| 0.24 na sprzet Plytki 6.08
| \ | - porzadkawy i | ceramiczne ’
| o= @ | 4 | magazyn brudny
| | tazienka Piytki
| [07] ” 0.25 Niepeinosprawni| ceramiczne 7.03
| Plytki
| L1 Q \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - 0.26 we ceramiczne 1.81
. Magazyn .
! s 027 | mrozoneki Piytid 5.33
| | U_.OQ:_Q.@E ceramiczne
| -
\ ! 0.28 | Salon z jadalnia $MNW_NE 41.85
I
| -
N - S ! 029| Kuchnia | POK 16.72
I
, O mg | e
! | 030 | Werywiich | Plytd 7.50
| _H_ obrébki i ceramiczne
: 2 : dezynfekeja jaj
< = |
| Lt S | Powierzchnia uzytkowa - razem 334.34
! |
! |
I ; Sm— | | Powierzchnia zabudowy: 399,74 m?
I
= |
| —/
I
I 4
I
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22KV/60Q
[52Q mm]

0,15 +20 °C]

@\ 7 @ dwym: 260 W

0,17 +24 °C

e

22KV/600
(520 nm]
|

22KV/600
[520'mm]
|

g

\
N

E ~ HMﬁ..-.nn?
-

NN

22KV/600
_mNBB_
,

LEGENDA:

- Przewdd zasilania
||||||||| - Przewdd powrotu
Nr pomieszczenia
Temperatura wewnetrzna
Zapotrzebowanie na ciepto

Pow. grzewcza przewodu
———Nr _.o____onunua__w
705m vato | Rozstaw przewodow
era: 50y, —DtugoSE przewodu
——Srednica rury ogrze. pod.
Srednica rur

15x10
387 W
———Moc na dziatce

) - Rozdzielacz instalacji podtogowej

1 - Kociot na paliwo state Q EKO
o mocy 30 kW
2 - Rozdzielacz 3-obwodowy
3 - Zasobnik c.w.u. o pojemnoSci 300 litrow
4 - Kanat nawiewny 200x200 typu ‘2’

el

00 mmp.27, 136 W

~[4007nm]

C_STD 1700

O
0,27 +20°C
dwym: 213 W
D_7f 16x2,0

N Wmedh, !
N 0,20 +24 °C
1 ] X Pwym: 458 W
! T el |
|
0,9 +20 °C) | 29X Bx20 | ¢ grp !
@wym: 630 W ” 20w ~[400m ,
i _g‘, 20x q | L) 1420 °C N@ I ,
= — | Pwym: 630 W 18x !
e SOW 29KV/600
16x20 5 : 102L i mm]
;o mW o e [T Oy ,
| il
HiR ”
| W ; |
! |
| | =
|
, n@ o
|
|
| /TW [ || |[22kvr600
; ,E, Hmo_m<33_
| 7 D._ !
- . |
| @ Y T L |
|
| | Tares
, 0,23 +20 °C | 20.73m*| Kostka betonowa
| Pwym: 316 W |
W L SOW _ m 21KV/600
{400/mm]
e 168 x D‘ 2 |
_\iﬂ _~208W g | |[11KV/600
| MoOMm] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __|_ .
1[oq 7 7/
7 7
— 1 o) T
J | L | L
= V@ n N N
/ 7/ 7/ N Mﬁ e

0,28 +20 °C
Pwym: 2158 W

el
)
J
NNV

INSTALACJA C.O.

Powierzchnia (wysoko$é
Lp. | Pomieszczenie | Posadzka |pomieszczenia powyZzej 2,20 m)
[m?]
. Plytki
0.1 Wiatrotap ceramiczne 9.26
. Plytki
0.2 | Komunikacja ceramiczne 47.01
. Plytki
03 Pralnia ceramiczne 4.88
’ Plytki
04 Kottownia ceramiczne 8.13
05 | Lazienka Plyti 436
ceramiczne
Pokdj
0.6 | terapeutyczny/ Panele 13.19
goscinny
0.7 | Pokocichel | oo 12.83
nauki
0.8 Pokéj nr1 Panele 14.61
0.9 Pokéj nr2 Panele 13.19
010 | Lazienka Plyti 8.21
ceramiczne
0.11 Pokéj nr3 Panele 13.19
012 | Lazienka Plyti 3.68
ceramiczne
0.13 Pokéj nr4 Panele 11.83
0.14 |Aneks kuchenny| Panele 5.18
i Plytki
0.15 | Komunikacja ceramiczne 6.50
0.16 |Aneks kuchenny| Panele 518
0.17 Pokéj nr5 Panele 11.83
018 | Lazienka Plyti 3.68
ceramiczne
0.19 Pokéj nré& Panele 13.19
020 | Lazienka Plytki 6.21
ceramiczne
0.21 Pokéj nr7 Panele 13.19
0.22 Pokéj nr8 Panele 14.61
Plytki
0.23 |Magazyn czysty ceramiczne 6.08
Pomieszczenie
na sprzet Plytki
0.24 porzadkowyi | ceramiczne 6.08
magazyn brudny
Lazienka Plytki
0.25 Niepelnosprawni| ceramiczne 7.03
Plytki
0.26 wC ceramiczne 1.81
Magazyn "
0.27 | mrozoneki Plytki 533
produktéw ceramiczne
0.28 | Salon z jadalnia| __ "1iki 41.85
ceramiczne
. Plytki
0.29 Kuchnia ceramiczne 16.72
Magazyn
warzyw i ich Plytki
030 | “oprébkii | ceramiczne 7.50
dezynfekcja jaj
Powierzchnia uzytkowa - razem 334.34
Powierzchnia zabudowy: 388,74 m?

GRZEJNIKI

SKALA 1:100




0,5
3,67 m?* VA 10
16x2,0 51,9m
Do rozdz.: 0,2 b

0,5 +241°C

0,2 +201°C
@wym: 1860 W

0,15 +20 °C
bwym: 421 W

INSTALACJA C.O.

OGRZEWANIE PODLOGOWE

SKALA 1:100

LEGENDA:

- Przewbd zasilania

0,15
Qmwmmm.:»k»mé ||||||||| - Przewdd powrotfu Powlerzchnia (wysokost
X2, ,5m (wysol
Do rozdz.: 0,2 a Nr ‘oi_gnulih Lp. |Pomieszczenie | Posadzka |pomieszczenia moiﬁm_. 2,20 m)
0,12 Temperatura wewnetrzna [m?]
w%mmmk?wm Zapotrzebowanie na ciepto 0.1 Wiatrotap Plytki 9.26
Do'rozdz."0,2_a Pow. grzewcza przewodu ceramiczne
- Nr pomieszczenia 02 | Komunikacja | _PMI 47.01
208 e_u,wS " u%;. vato |_Rozstaw przewodéw Pyt
18x2.0 40,6m a7 »— Dtugost przewodu 03 | Pana | PWK 488
Do rozdz.: 0,2 a ————Srednica rury ogrze. pod. Piyt
0,10 15%10 Srednica rur 04 Kotlownia | e 8.13
5,38 m? VA 10 287 W -
16x20 639m ; 05 | tazienka Plytd 438
Do rozdz.: 0,2 a Moc na dziatce ) ceramiczne i
o) - Rozdzielacz instalacji podtogowe) Pokgj
538 Mm»@\, Do 0.6 | terapeutyczny/ Panele 13.19
A goécinny
1920 S5qm 1 - Kociot na palivo state Q EKO Poic] ciohe]
025 o mocy 30 kW 07 ki Panele 12.83
7.43 m? VA 10 2 - Rozdzielacz WIS(OQQ(%
16x20 56.2m 3 - Zasobnik c.w.u. o pojemnofci 300 litréw 08 | Pokejnri Panele 14.61
Do fozdz: 020 & - Kanat nawiewny 200x200 typu ‘2"
- Kanat naw u
0,2 a < § .
4,24 m? VA 10 09 Pokéj nr2 Panele 13.19
16x2,0 26,6 m
Do rozdz.: 0,2 a .
st . Plytki
0.10 tazienka . 6.21
ceramiczne
02d
6,656 m? VA 10
A%MW%NQM@% m:u 0.11 Pokéj nr3 Panele 13.19
02 c 012 | tazienka Piytd 3.68
el ceramiczne
6,66 m? VA 10
Do rordz ro5 b 013 | Pokéjnrd Panele 11.83
02 F 0.14 |Aneks kuchenny|  Panele 5.18
5,11 m* VA 10 Pyt
W.xmb umm_wmsu 0.15 | Komunikacja ceramiczne 6.50
0 rozdz.: 0,2 |
02 e 0.16 |Aneks kuchenny| Panele 5.18
7,22 m? VA 10
.Wo.xm.e nmmm m:u 017 Pokéj nr5 Panele 11.83
0 rozdz.: 0,2
02 h 018 | tazienka Phytki 168
.2 ceramiczne
4,91 m? VA 10
Abmww.ooanmu%m:U 0.19 Pokéj nr6 Panele 13.19
) Plytki
024 0.20 tazienka ceramiczne 6.21
4,91 m? VA 10
16x2,0— 26,4 0.21 Pokéj nr7 Panele 13.19
Do rozdz.: 02 b
055 0.22 Pokéj nr8 Panele 14.61
6,39 m* VA 10 Plytid
16x2,0 80,2m 0.23 |Magazyn czysty ceramiczne 6.08
Do rozdz.: 0,2 b Pomieszczenie
na sprzet Plytki
i Taras 024 porzadkowy i | ceramiczne 6.08
29.73 :l Kostka betonowa magazyn brudny
tazienka Plytki
025 Niepetnosprawni| ceramiczne 703
0.26 wc Phytki 1.81
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - ceramiczne
s Magazyn .
s 0.27 | mrozoneki omhw“ﬁ_n:o 5.33
I 0,28 a produkiéw
| 6,00 m? VA 10 . . Plytki
\ 16x2,0 73,8m 0.28 |Salon z jadalnig omBN“_MNsm 41.85
Do rozdz.: 0,30 Pyt
I : i
\ 0,26 5 0.29 Kuchnia ceramiczne 16.72
 grae et
X2, ,0m 1 i
| Do rozdz." 0,30 0.3g | Warzywiich Plyti 7.50
— ceramiczne
| -
,‘ “ m—— e L E , 0,26 ¢ dezynfekcja jaj
m“ / ,27 +20 ° 6,00m? VA 10 i i -
W ” q dwym: 213 W , 1 Mxm. 0 nmp .m @o Powierzchnia uzytkowa - razem 334.4
| 0 rozaoz.:
! | ),
|
I ! 0,28 d
! | 6,00 m* VA 10 Powierzchnia zabudowy: 399,74 m?
<+ 16x2,0 63,9m
, ! Do rozdz.: 0,30
0,28 e
6,00 m? VA 10
16x2,0 62,7m
Do rozdz.: 0,30
028 g
6,35 m?* VA 10
16x2,0 76,0m
Do rozdz.: 0,30
0,28 f
6,00 m? VA 10
16x2,0 70,4m
Do rozdz.: 0,30
0,29 a
4,81 m? VA 10
16x2,0 21,8m
Do rozdz.: 0,30
I 0,29_b
LIl 4,88m* VA 10
| 16x2,0 374m
0,3 +20 °C ﬁ 0.1 +20 Do rozdz.: 0,30
bwym: 202W,| _ _ _ r& vm:-468 W
03 0,1
4,76 m* VA 10 590 m* VA 10
16x2,0 558m 16x2,0 58,3 m
Do rozdz.: 0,2 b Do rozdz.: 0,2_b
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|
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Pawierzchnia (wysokao$é
Lp. |Pomieszczenie | Posadzka |pomieszczenia powyzej 2,20 m)
[m71]
01 | Waromp | P . 926
02 | Komunikacja Plytki 47.01
C 1€
03 Pralnia . _ui.ﬁ_n_ e 4.88
04 Kotlownia _u?.»x_ 8.13
ceramiczne
05 tazienka . _u?..n_e e 4.36
Pokéj
06 | terapeutyczny/ |  Panele 13.19
goscinny
o7 | Pokeidehe | porgg 1283
nauki
08 Pokéj nr 1 Panele 14.61
09 Pokéj nr2 Panele 13.19
010 | tazienka Piytid 621
ceramiczne
0.11 Pokdj nr3 Panele 13.19
012 | tazienka Piytid 368
ceramiczne
0.13 Pokéj nr4 Panele 11.83
0.14 |Aneks kuchenny Panele 518
0.5 | Komunikacja Plytki 6.50
ceramiczne
0.16 |Aneks kuchenny |  Panele 5.18
017 Pokgj nr5 Panele 11.83
018 | tazienka | _PWW 368
0.19 Pokéj nr6 Panele 13.19
020 | tazienka Piytid 621
ceramiczne
0.21 Pokdj nr 7 Panele 13.19
0.22 Pokéj nr 8 Panele 14.61
0.23 |Magazyn czysty | Piytid " 6.08
Pomieszczenie
na sprzegt Plytki
0.24 porzadkowy i | ceramiczne 6.08
magazyn brudny
025 | tazienka | Plytki 7.03
Niep p C e
0.26 e o 181
Magazyn .
027 | mrozoneki Plytid 533
produktéw ceramiczne
0.28 |Salon z jadalnig _u?..E 41.85
e
029 | Kuhnia | _PWW 1672
Magazyn
warzyw iich Plytki
030 | “obrobkii | ceramiczne 70
dezynfekcja jaj
Pawierzchnia uzytkowa - razem 334.34

Powierzchnia zabudowy: 399,74 m?

kratks u dolu drzwi 0 powlerzchnl czynnej 0,022 m2
nawiewnk okisnny o wydajnoéd do 30 m3/h

wentylator éclenny/ sufitowy o wydajnoédl do 100 m3/h zalgczany wiacznikiem éwiatia

WENTYLACJA
SKALA 1:100
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\¥ 16x20 ’116x2,0

20x2,0 16x2,0
16x2,0 16x2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

Symbol| Znaczenie

U |Umywalka

ZL |Zlewozmywak

N [Natrysk

M  |Muszla ustepowa

Zm |Zmywarka

B |Bidet

W |[Wanna

Zawor czerpalny

Z |7 koricowka do weza

Zasobnik c.w.u. SGW(S) Slim

o pojemnosci 300 litrow firmy Galmet

) y Ffa 16x20
— o 16x20 b=y Nurw \\ 16x20

0<,16x2,0 S

UpP E—~ -2 (16x20 7
/" |16x20 f ; 7 16x20 16 x 2,0
L c _ 16x20 x2, X2,
16x20 L 16x20
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PCV2110
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7250 PCV
o) 0 D o) o) ———— 0O L 3 T - . 7 \5\
PVC 6110 PVC 110 bVC 9110 PVC 6110 PVC [¢110 Pvd ¢110 PVC 8110 PVC 8110 PVC 6110 PVC ¢110 PV ¢110 PVC ¢160 PVC ¢160 PVC 8160 |
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PP=0,00m
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ODLEGLOSC i e G g NS IS o g F = S R = S 3 = = P =N = 3 = & 3 S o S = P - 3 =S
17 46 [0 [9] (8] K4 (9] K4 ({16 Zu 17 M] 17 16 [0 Ul 14 U] 15 K1 [kr] 1514 11 U] 12 U] 13 K2 [kr] 1312 11 10  [9] (8]
| 0 f f 0 f o
O O O O O O
| S s s S s s
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7 O N O O O O N O
[a o o o o o
| Uo7l U 1L PR m M i} 7L M U PR PR 7L M ; M
| Rt = / e i 1 = = NS 2 “w ﬂ
ﬁ F50 75050 w50 050 | =< 050 @:o " kr 950 950 @5 S Ol o 750 s50e= 950 110
ﬁ —
p110 0110 | 2110 Rura ochronna
| [ ¥ 2250 PCV
— D 0O 0 (0] (@) ,
FVC 8110 PVC 9110 PVC 9110 FVC 8110 PVC 8110 PVC 3110 PVC 6110 PVC 6160
i=1.0% i=1.0% i=1.0% i=1.0% i=1.0% 107 2107 i=1.0%
PP=0,00m
= S = S 5] 5] S S 5] < QR S S S 5] 5] S S 5] S5 SE
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RZEDNA DNA  KANALU = = 3 3 3 S = S 3 3 SIS 3 S S 3 = 3 5 3 I S
ZAGLEBIENIE i ) ) ) 8 ] < S " S = N S S NS N S « i - ) S
ODLEGLOSC 3 = =t = = = & NS = 5 3| S - N S N IS o5 s % = = R S
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0,12 0,15 0,17 02 a 0,10 02b 0,20
2,98 m? VA 10 6,69 m* VA 10 2,98 m? VA 10 4,24 m? VA 10 5,38 m? VA 10 7,43 m? VA 10 5,38 m? VA 10
16x2,0 44,7m 16x2,0 75,5m 16x2,0 40,6m 16x2,0 26,6 m 16x2,0 63,9m 16x2,0 56,2m 16x2,0 55,9m
Do rozdz.: 0,2_a| Do rozdz.: 0,2 a Do rozdz.: 0,2 _a| Do rozdz.: 0,2 Do rozdz.: 0,2 _a| Do rozdz.: 0,2 Do rozdz.: 0,2_a|
T U |
0,12 424 °C 0,15 +20 °C 0,17 +24 °C 02+20°C 0,10 +24 °C Rozdzielacz: 1 1620
Pwym: 260 W dwym: 421W @wym: 260 W Pwym: 1860 W)| Pwym: 459 W %
[
i i i i i i i [ -
C C C C C C C
T .
I
I
I
|
I
I
I
I
0,29 a 0,29 b 0,28 a 0,28 b 0,28 ¢ 0,28 d 0,28 e 0,28 g 0,28 f |
4,81 m? VA 10 4,88m? VA 10 6,00 m* VA 10 6,00 m? VA 10 6,00 m* VA 10 6,00 m? VA 10 6,00 m? VA 10 6,35 m* VA 10 6,00 m* VA 10 |
16x2,0 21,8m 16x2,0 37,4m 16x2,0 73,8m 16x2,0 75,0m 16x2,0 80,1m 16x2,0 63,9m 16x2,0 62,7m 16x2,0 76,0m 16x2,0 704m
Do rozdz.: 0,30 Do rozdz.: 0,30 Do rozdz.: 0,30 Do rozdz.: 0,30 Do rozdz.: 0,30 Do rozdz.: 0,30 Do rozdz.: 0,30 Do rozdz.: 0,30 Do rozdz.: 0,30 |
. I
05435 028320°C Rozdzielacz: 3 16x20 |
Pwym: 823 W Pwym: 2158 W)| | “SE3BW _
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 2]
[ [ [ [ [ [ [ [ [ _
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L — == _
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| I
| I
| |
0,5 0,3 01 02g 02 h 02e 0,25 02f 02¢c 02d | _
3,67 m? VA 10 4,76 m? VA 10 5,90 m* VA 10 4,91 m? VA 10 4,91 m? VA 10 7.22m? VA 10 6,39 m? VA 10 5,11 m? VA 10 6,65 m? VA 10 6,65 m* VA 10 | |
16x2,0 51,9m 16x2,0 558m 16x2,0 58,3 m 16x2,0 204 m 16x2,0 350m 16x2,0 58,5m 16x2,0 80,2m 16x2,0 55,5m 16x2,0 93,3m 16x2,0 73,6 m | |
Do rozdz.: 0,2_b| Do rozdz.: 0,2_b Do rozdz.: 0,2_b| Do rozdz.: 0,2_b)| Do rozdz.: 0,2 b Do rozdz.: 0,2 b Do rozdz.: 0,2_b Do rozdz.: 0,2_b| Do rozdz.: 0,2_b| Do rozdz.: 0,2_b| | _
L — e U | |
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, 2776 W I |
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C C C C C C C C C C
| I
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| 8311 W |
[ .|
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I
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6931W || _
0,17 +20 °C 0,16 +20 °C
@wym: 709 W Pwym: 265 W
22KV/600
[600 mm]
16x20 16x2,0 16x2,0
709 W 265W 975 W i
| 0,12 +24 °C 0,17 +24 °C 0,10 +24 °C 0,20 +24 °C
: Pwym: 260 W dwym: 459 W @wym: 459 W
! ] ! ] ! ] ! ]
C_STD_700 C_STD_1100 C_STD_1100
™ ” Q Toomm] |« @ Oﬁwowomw:o_o 1 s ” Q Toomm | @ [400m]
22KV/600 21KV/600 22KV/600 22KV/600 22KV/6! 22KV/600
[600 mm] [400 mm] [520 mm] [520 mm] [520 mm] [620 mm]
LT
||||||||||||||||||||||||||||||||||| e g i ____
16x2,0 16x2,0 16 x 2,0 16x20 / 16x2,0 16 x 2,0 16 x2,0 16 x2,0 16x20 16 x2,0 16 x20 16 x2,0 16x2,0 20x28 / 16x20 20x28 16x20 20x28 16x20 20x28
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0,26 +20 °C
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L] ] LT
7|T |||||| — .ﬁ |||||||| |H1 |||||||| IH.P |||||||||||||||||| g J 4 Do rozdzielacza
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5218W 736 W 5954W  736W  6690W  316W 7006 W 851 W 7656W  268W  7925W  229W 8153W  642W 8795W 136 W 8932W  185W 9007W  407TW 9505 W

Do rozdzielacza

LEGENDA:
— - Przewtd zaslienia
|||||||| Przewéd zasilania
- Przewdd zasilania C.T.
|||||||| Przewéd powrotu C.T.

— Nr pomieszozenia
E._.m_.:_umﬂmeﬂm wewnetrzna
Quym: 362W )— 7 apotrzebowanie na ciepto

—— Typ/Wysokosé grzejnika
r ﬂ Dtugosé grzejnika
Srednica rur
15%1,0
387 W
Moc na dziatce

Ni& - Wielko$é nastawy
apmm - Grzejnik
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SKALA 1:100

Powierzehnia {wysokosc
Lp. | Pomieszezenie | Zosacdzka  |DOMESICZEnA Dowyze) 220 mi
Ly

04 Wiatromol Phytki

26/TG 24/T6 B
puszka f:;t IP44 nuszhgn/t P44 - Satriz | carzmiczns 828

] 1
= ~ iz YAKY 450
10Q 26 7lcza kabl.=pomicr.

Vi I wypust; zopos przewodu 1,0m
|B::§k§u%'}elmhm elekT. 4 ngp wys. Zﬁwa zc?silunie okapu kuchennego

Obiekt: Plocéwko oplekuficza—wychowocza; Zeolne dz. nr 74/21

0.33
Hmwielrml‘ﬂz-G grzatkq

0.33
I'-Imrletmkf;cgmlh

Temat: Instalacjo elektrycana i telelechnicana

Nazwa rys.| Rzut parteru

Zespdd autorskl

Funkejo Imig, nazwiske, uprawnienia Data Podpls
Prajekiont: | Mgr ink Wesfow Szymoaficrak —10—

Joklant | ot UAN-KZ-7210/109/85; o737/87/0 | 03102017
Sprowdzit: fngr ink. Andrzej Wasniewski i 03—10—2017




LM mmwertt 1wy wwe

wyprowadzenie do ZK

do ZK \

tasma 25x4 Fe/Cu

wyprowadzenie do ZK

do Z# \

B

-
vl

P,

.//.
-
P WAL R R

2 tasma 35 Eefou

wyprowadzenie do ZK

Rzut fow fundamentowych
— uziom fundamentowy

0

Iwody poziome na dochwe
— pret DFe/ZN o Srednicy B mm ukdodony na wspornikach dachowych
przysicsowonych do montazu na dachu z blachodachdwki

Przewody odprowadzajgee:

— pret DFe/ZN o Srednicy B mm ukdodony w rurkech RBZZ w bruzdach Sciennych
po ufozeniu rurek bruzdy zatynkowat

Ziqeza koniroine umiescic w studzienkach ziemnyeh

Uzlom: fundomentowy, tasma Fe 30x4 na zbrojenlu fow; spawaé co 6 m
Rezystancja uziomuw R < 100

L]
4) wdd pionowy (iglica); kot ochrony: 62
d — odstep olocyiny [min. 0,55m)

tasma 30x4 Fe ufpzona na zbrogniu fow
| spawac do zbrojenia co 6m

e :

tasma 25x4 Fe/Cu
wyprowadzenie do ZK

f] X | Fe/Cu 254 Fe/Cu 25x4

/ do ZK | do uziomu do wziomu
| \ tasma 25x4 Fe/Cu
: wyprowadzenie do ZK :
|
! s el
: | 2wody poziome:
I L " DFe 8mm
I e ..f”--
| wbd piorlul’ﬁ iqlicl:l 3,3“1\ SPADEK 207
¢// do ZK Z zestaw anten RTV

maszt antenowy ~2,.5m

i tasma 25x4 FE/CU pid - SPADEK30° " pusika 2 schronniiam; P65
wyprowadzenie do ZK —

| . wspornik dystansowy izolowony, d=0,55m
. do uziomu
| Fe/Cu 254

SPADEK 30°

[do uziomu

Fe/Cu 25x4

/.
.//
% SPADEK 30° .
\_\\‘
\\
\\
3 \\-.: awody poziome:
i 7 DFe 8mm
i
oy -~
//
A
/'/
a : /./'
///
[H " .,
L=}
do uziomu do uziomu
IK[E Fe/Cu 25wt Fe/Cs 25%4 5]73"
Rzut dochu
—instalacja odgromowa
Obiekt: PlocGwko oplehuficza—wychowocza, Faolng dz. nr 74/21
Temat: Instalocja elekiryczna i telstechricina
Nazwa rys.;| Rzut dachu — instalocja edgromowa oraz rzut fundamentéw — uziom
Zesp6f  outorski
Funkeja Imig, nazwiske, uprawnienia Data Podpls
Prajekiont: | mgr inl. Wesfow Szymoficzok —10—
okt | . UaN-K7—7210/109/88: 0737/87/0 | 931072017
Imgr Ink. Andrze] Wasniswski
Sprawdzii: M9 Zretlont | SR8 JSAO/GBAL 03=10—-2017 L
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B 2 e — 116 s
o
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